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    Odeljenje za urbanizam i izgradnju gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
postupajući po zahtevu koji je u ime Operatora distributivnog sistema “EPS Distribucija” d.o.o. Beograd,
ogranak Novi Pazar podneo punomoćnik Grad Novi Pazar, ul. Stevana nemanje br.2 a preko CIS-a, za
izdavanje lokacijskih uslova, a na osnovu ĉlana 53a., 54. i 55. Zakona o planiraju izgradnji ("Sl. glasnik RS",
br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka
US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014,83/18,31/19,37/19 I dr. zakoni, 9/20,52/21 i 62/23 ) i čl. 3
Uredbe o lokacijskim uslovima (“SL.gl.RS”, br.87/23),  izdaje:

 

 

LOKACIJSKE USLOVE

 

Za izmeštanje montažno –betonske transformatorske stanice 10/04 Kv “Lug 1” sa priključnim 10Kv
kablovskim vodom k, na kat. Parceli 3855/1 KO Novi Pazar



 

PODACI O LOKACIJI: Broj katastarske parcele:3855/1 K.O. Novi Pazar,

Površina katastarske parcele: 8883 m2

KATASTARSKE PARCELE PREKO KOJIH PRELAZE PRIKLJUČCI INFRASTRUKTURE: na kp.
3855/3,3855/2 i 3855/1  KO. Novi Pazar

KLASA OBJEKTA: kategorije G, 50%  , 222410 Lokalni elektični nadzemni ili podzemni vodovi

 50% Transformatorske stanice i podstanice

PODACI O OBJEKTU:

Predmet tehničke dokumentacije je izmeštanje montažno-betonske trafostanice 10/0,42 kV/kV „Lug 1“ sa
nastavljanjem i dogradnjom postojećih 10 kV priključnih i 1 kV izvodnih kablovskih vodova, čiji je investitor
Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, ogranak Elektrodistribucija Novi Pazar. Postojeća MBTS 10/0,42
kV/kV „Lug 1“ većim delom se nalazi na katastarskoj parceli broj 3855/3 K.O. Novi Pazar, a manjim delom
ulazi na katastarske parcele broj 3855/2 i 3855/1, obe K.O. Novi Pazar.

Novoprojektovana MBTS 10/0,42 kV/kV „Lug 1“ predviđa se na katastarskoj parceli broj 3855/1, K.O. Novi
Pazar.

Novoprojektovana MBTS je predviđena za snabdevanje električnom energijom postojećih inovih kupaca koji
će biti priključeni na osnovu rešenja o odobrenju za priključenje izdatog od strane Ogranka Elektrodistribucija
Novi Pazar.

U skladu sa Projektnim zadatkom Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, ogranakElektrodistribucija Novi
Pazar br. D. 09.25-214830/1-2024 od 08.05.2024., potrebno je izgraditi novi kablovski šaht na mestu
postojeće MBTS 10/0,42 kV/kV „Lug 1“ u kome jepotrebno nastaviti postojeće kablovske vodove 10 kV i 1
kV, i produžiti ih do nove (izmeštene) MBTS 10/0,42 kV/kV „Lug 1“.

Za izgradnju 10 kV kablovskog voda predviđa se nastavljanje i postavljanje podzemnog

kabla tipa XHE 49-A 3x(1x150/25) mm2; 6/10kV, dok su za 1 kV kablovske vodove predviđeni

podzemni kablovi tipa PP00-A 4x150 mm2. Početna tačka za kablovske vodove je novoprojektovani
kablovski šaht na katastarskoj parceli 3855/3 K.O. Novi Pazar, a krajnja tačka je buduća MBTS 10/0,42
kV/kV „Lug 1“ na katastarskoj parceli broj 3855/1 K.O. Novi Pazar.

Kablovi se polažu u kablovsku kanalizaciju od PVC cevi prečnika 160 mm, sa osam otvora u dva reda (4h2),
na propisnoj dubini. U rovu iznad kablova postavlja se PVC upozoravajuća traka. Na površini zemlje se
postavljaju oznake kablovske trase, i to u zavisnosti od toga da li se radi o regulisanom ili neregulisanom
terenu.

Lokacija nove MBTS je određena urbanističko-tehničkim i elektroenergetskim uslovima, kao i prema
potrebama Investitora. Građevinski deo trafostanice je sastavljen od prefabrikovanih armiranobetonskih
elemenata, koji se povezuju tako da je omogućena laka i brza montaža i demontaža. Svi elementi se proizvode



u čeličnoj oplati sa ugrađenim oplatnim vibratorom od betona MB 30. Kontrola kvaliteta prefabrikovanih
elemenata vrši se prema SRPS U.E3.050. Vrata i žaluzine su od eloksiranog aluminijuma. Trafostanica je
slična tipu EBB-D1.

U skladu sa Projektnim zadatkom, projektom je predviđeno da nova MBTS bude opremljena sa dva
energetska transformatora snage 1000 kVA, prenosnog odnosa 10 kV +2x2,5%/420 V, sprege Dyn5. Pri tome,
predviđeno je premeštanje energetskog transformatora 1000 kVA iz postojeće MBTS 10/0,42 kV/kV „Lug 1“
u novu MBTS. Pored tored, drugi energetski transformator iz postojeće MBTS snage 630 kVA, neophodno je
zameniti sa novim energetski transformatorom sa sniženim gubicima prenosnog odnosa 10 kV +2x2,5%/420
V, snage 1000 kVA, sprege Dyn5. Građevinski deo postojeće MBTS i transformator snage 630 kVA, potrebno
je demontirati i predati u magacin investitora. Predviđeno je prebacivanje (demontaža i ponovna montaža)
srednjenaponskog postrojenja i niskonaponskih blokova, iz postojeće MBTS 10/0,42 kV/kV „Lug 1“ u
novoprojektovanu MBTS.

Blok srednjeg napona je tipa gasom izolovano postrojenje (SF6) tipa Siemens 8DJH. Blok visokog napona je
niz slobodnostojećih ćelija izrađenih od čeličnog dekapiranog lima minimalne debljine 2mm, sa vratima za
zabravljivanje i zaključavanje. Blok se sastoji od 2 trafo i 3 vodne ćelije. Rasklopni blok niskog napona (NN
blok) se sastoji od dva bloka niskog napona sa po jednim trafo/dovodnim poljem, međusobno spojena spojnim
poljem. U trafo/dovodnom polju su predviđeni:

- tropolna NN sklopka-rastavljač 1600A;

- merenje struje;

- merenje svih faznih i međufaznih napona;

- merenje aktivne i reaktivne energije.

Takođe, predviđeno je prebacivanje kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne snage (iz postojeće
MBTS u novoprojektovanu MBTS) koju za svoj rad angažuje ET. Spojno polje čine horizontalne sabirnice na
koje je spojena NN sklopka-rastavljač sa ručnimpogonom, nazivne struje 1600A. Dimenzionisanje sabirnica i
opreme je usklađeno sa krajnjom snagom trafostanice od 2x1000 kVA.

TS se priključuje na postojeću kablovsku mrežu 10 kV preko priključnog dvostrukog kablovskog voda 10 kV,
po principu „ulaz – izlaz“. Kao napojni kablovi predviđeni su postojeći 10 kV vodovi (koji napajaju postojeću
MBTS). Planirana je izgradnja betonskog šahta na mestu postojeće MBTS, gde bi se pomenuti do mesta
izgradnje nove MBTS. Orijentaciona dužina trase kablovskog voda iznosi oko 90m.

Trasa kablovskog voda je pristupačna za teretna vozila kako za izgradnju tako i za održavanje. Povezivanje
novoprojektovanog kabla sa postojećim kablom 10 kV se izvodi sa kablovskim priborom od
toploskupljajućeg materijala. Trasa kabla je usklađena sa drugim podzemnim instalacijama. Prilikom
ukrštanja i paralelnog vođenja kabla sa drugim podzemnim instalacijama primenjivani su važeći

propisi iz ove oblasti. Projekat se radi na osnovu projektnog zadatka, zahteva investitora i tehničkih propisa,
normativa, standarda i preporuka koji tretiraju ovakvu vrstu objekta.



PLANSKI DOKUMENT: Plan generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji
obuhvata deo naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac,
naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija
(»Sl. list grada Novog Pazara«, br. 2/2014, 4/2014, 8/2016, 3/2017, 7/2018, 4/2019, 7/2019, 2/2020 i 3/2020);

PRAVILA GRAĐENJA IZ PLANA:

ELEKTROENERGETIKA

BUDUĆE STANJE

Celokupnu elektroenergetsku mrežu i trafostanice graditi u skladu sa važećim zakonskim
propisima.Na ovom potesu(u blizini Silosa) planirana je TS 110/35(20)/10 kV Šutenovac I priključni
dupli 110 kV dalekovod. Potrebna površina parcele za ovu trafostanicu je oko 50 ari .

Postojeći broj trafostanica 10/0.4 kV na ovom području  je nedovoljan da podmiri potrebe naselja i neophodna
je izgradnja novih, i to trafostanica 20/0.4 kV sa odgovarajućim pripadnim priključnim  naponom 20(10) kV.
Na ovom potesu bi se planiralo izgradnja oko 12 trafostanica 1x630 kV, 2x630 kV. Neophodno je izvršiti
rekonstrukciju 19 postojećih trafostanica, tj. izvršiti povećanje kapaciteta tih trafostanica. Za sve trfaostanice
napona 20/0.4 kV potrebno je predvideti lokacije kao I koridore za podzemne 20 kV priključne dvostrane
vodove iz susednih postojećih trafostanica kao I 0,4 NN mreže podzemne I nadzemne.

U skladu sa zahtevanim potrebama, u   područjima sa visokim i srednjim gustinama stanovanja trafostanice
graditi kao slobodnostojeće objekte od montažno-betonskih elemenata ili u specijalnim slučajevima kao
zidane objekte u skladu sa zahtevima arhitektonskog rešenja određene urbanističke celine ili u sklopu
stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih objekata, a na ostalim područjima (u zonama sa malom gustinom
stanovanja - periferni delovi grada i vanstambene zone) mogu se graditi i kao stubne transformatorske stanice

Lokаcije svih TS dаte su u grаfičkom prilogu koje su locirаne pored postojećih i plаnirаnih ulicа, uglаvnom
nа ostаlom grаđevinskom zemljištu. Zа izgrаdnju novih TS morаju se rešiti imovinski odnosi sа vlаsnicimа,
odnosno korisnicimа postojećih kаtаstаrskih pаrcelа, pа zаto lokаcije TS u grаfičkom prilogu nisu definisаne
već se TS mogu grаditi nа lokаcijаmа i po uslovimа nаdležne službe Elektrodistribucije.

Priključenje novoizgrаđenih TS predvideti položenim slobodno u zemlju, osim ispod regulisаnih površinа i
mestа ukrštаnjа sа sаobrаćаjnicаmа gde kаblove položiti kroz PVC cevi.

Posebni uslovi zа TS 10/0.4kV:

· Sve TS morаju imаti pristupni put zа teškа vozilа tokom izgrаdnje i tokom celog vekа eksploаtаcije;

· Tokom izgrаdnje TS neophodno je dа oko cele TS, а zbog postаvljаnjа uzemljivаčа, bude slobodаn pojаs
širine 2.5m;

· Poželjno je dа se, po zаvršetku izgrаdnje TS i uzemljivаčа, аsfаltirа, oko cele TS pojаs širine 1.5m;

Redosled izgrаdnje ovih TS biće uslovljen dinаmikom zаhtevа zа električnom snаgom i energijom nа ovom
području.



Objekti plаnirаni zа izgrаdnju u zoni postojećih DV 10kV MORAJU imаti posebno obrаđene uslove izgrаdnje
i priključenjа nа elektroenergetsku mrežu.

Pod tim se podrаzumevа dа će pre izgrаdnje objektа biti neophodno dа se postojeći DV 10kV ili izmeste ili
kаblirаju, а priključаk ovаkvih objekаtа mbiće izveden podzemnim kаblovimа.

Mаgistrаlni vodovi 10 kV i više:

U ovoj zoni plаnirаnа je rekonstrukcijа postojećih dаlekovodа u smislu zаmene postojećeg provodnikа, novim
većeg presekа i zаmene postojećih drvenih stubovа novim betonskim stubovimа i sl.

Pojedinаčni kućni priključci:

Rešаvаće se po pojedinаčnim zаhtevimа strаnаkа u mаksimаlnoj mogućoj mreži uvаžаvаće se postojeće
stаnje nа terenu. Dominаntаn vid priključаkа biće nаdzemni, uz korišćenje sаmonosivog kаblovskog sponа.
Zа one potrošаče koji će zаhtevаti veću snаgu, Elektrodistribucijа će izdаvаti posebne uslove, koji će biti u
sklаdu sа mogućnostimа elektroenergetske mreže.

Zbog specifičnosti u potrebi zа snаgom pojedinih potrošаčа u servisnim, mаgаcinskim, proizvodnim i
poslovnim celinаmа, tehnički i energetski uslovi zа priključenje ovаkvih potrošаčа će se rešаvаti pojedinаčno,
od slučаjа do slučаjа, pre izgrаdnje objektа.

Mreža 0.4 kV

Planira se dalja  izgradnja vazdušne ili podzemne (kablovske) niskonaponske mreže. U zonama kolektivnog
stanovanja niskonaponsku mrežu graditi podzemno.

Planirane objekte individualnog stanovanja   napajati vazdušno sa postojeće ili planirane   niskonaponske
mreže koja se postavlja u profilima saobraćajnica prema regulacionim elementima datim u urbanističkim
planovima, a veće stambene, stambeno-poslovne, poslovne objekte napajati odgovarajućim kablovima -
podzemno u svemu prema tehničkim uslovima dobijenim od nadležnog elektrodistributivnog preduzeća.

U cilju primene mera za racionalizaciju i uštedu električne energije planira se eliminacija električne energije
kao energenta za zagrejavanje prostora, uvođenjem drugih goriva u distribuciju.

Takođe se preporučuje izrada     Studije uštede električne energije u javnom osvetljenju na području Novog
Pazara kao i Studije smanjenja gubitaka (tehničkih i komercijalnih (neovlašćena potrošnja i netačno i
neregistrovano merenje)) na niskom naponu.

 PRISTUP PARCELI: /

VISINA OBJEKTA I SPRATNOST: /

PODACI O POSTOJEĆIM OBJEKTIMA

 KOJE JE POTREBNO UKLONITI PRE GRAĐENJA: Na osnovu kopije katastarskog plana vodova br. 956-
306-33392/2024 od 19.12.2024.g. koja je izdata od Republičkog geodetskog zavoda, Služba za katastar
nepokretnosti Novi Pazar i uslova imaoca javnih ovlašćenja za paralelno vođenje i ukrštanje prilikom traţene
izgradnje i izrade potrebne tehniĉke dokumentacije voditi računa o trasama postojećih instalacija.



GRAĐEVINSKA I REGULACIONA LINIJA: /

ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE, MATERIJALIZACIJA: /

FAZNOST RADOVA: nije predviđna.

PARKIRANJE: /.

UREĐENJE SLOBODNIH POVRŠINA: /.

OGRAĐIVANJE PARCELE: /.

USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I PRIKLJUĈENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

uslovi za projektovanje

– tehniĉkom dokumentacijom obavezno predvideti odgovarajuće mere zaštite radi oĉuvanja stabilnosti terena i
susednih objekata prilikom izgradnje i upotrebe predmetnog objekta, saglasno zakonu o geološkim
istraţivanjima („sl. glasnik rs“, br.88/11);

– prilikom pripremanja terena i rušenja postojećih objekata obezbediti susedne parcele i objekte na njima.

- na osnovu obaveštenja br. 22415-2 od 25.10.2024. izdatog od ministarstva odbrane, sektor za materijalne
resurse, uprava za infrastrukturu, nema posebnih uslova i zahteva za prilagođavanje potrebama odbrane
zemlje

– obaveštenje ministarstva unutrašnjih poslova, sektor za vanredne situacije u novom pazaru br. 217-9910/24
od 24.12.2024.g. navodi da za predmetnu izgradnju nije propisana obaveza pribavljanja saglasnosti na
tehniĉku dokumentaciju, odnosno pribavljanje uslova.

Uslovi za priključenje na infrastrukturnu mrežu

- Uslovi za projektovanje i prikljuĉenje, odnosno paralelno vođenje i ukrštanje broj: 075/24 od 30.12.2024.
JKP „Vodovod i kanalizacija” - Novi Pazar.

- Tehniĉki uslovi za projektovanje, odnosno paralelno vođenje i ukrštanje broj:567912 od 23.12.2024.
Telekoma Srbija, Odeljenje za planiranje i izgradnju mreţe Novi Pazar.

-Uslovi za projektovanje I priključenje JP “Gradska toplana” br. 10/2025 od 13.01.2025.god.

- Uslovi za projektovanje i izradu br. 02 od 03.01.2025.g.

                                                                                                        

Idejno rešenje br. ITD-1-11/24, urađeno od strane projektnog biroa „SIGMA ELEKTRO BB” DOO , Novi
Pazar,   Glavni projektant Aleksandar Obradović, d.e.i., Broj licence 350287503, je sastavni deo ovih
lokacijskih uslova, s tim što, na osnovu člana 8đ, tokom sprovođenja objedinjene procedure nadležni organ
isključivo vrši proveru ispunjenosti formalnih uslova za izgradnju i ne upušta se u ocenu tehničke
dokumentacije, niti ispituje verodostojnost dokumenata koje pribavlja u toj proceduri, već lokacijske uslove,
građevinsku i upotrebnu dozvolu izdaje, a prijavu radova potvrđuje, u skladu sa aktima i drugim
dokumentima iz člana 8b ovog zakona.

 

ROK VAŽENJA: Lokacijski uslovi važe dve godine od dana izdavanja ili do isteka vaţenja građevinske
dozvole izdate u skladu sa tim uslovima, za katastarske parcele za koje je podnet zahtev.



 

Podnosilac zahteva moţe podneti zahtev za izmenu jednog ili više uslova za projektovanje, odnosno
prikljuĉenje objekta na infrastrukturnu mreţu u kom sluĉaju se vrši izmena lokacijskih uslova.

Za ove uslove naplaćena je republička administrativna taksa u iznosu 330,00 dinara u smislu člana 5 , broj 1.
Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. Gl. RS” broj 43/03, 51/03, 61/05, 101/05,  i dr. Zakon i
5/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12- usklađeni dinarski iznos, 93/12, 47/13- usklađeni dinarski iznos i 65/13-dr
zakon), taksa za izdavanje lokacijskih uslova tarifni br 2 tač. 10 u iznosu od 3000,00 din. Odluke o opštinskim
administrativnim taksama („Sl. list opštine Novog Pazara, br 11 /2015), naknada za oglašavanje izdatih akata
na sajtu grada u iznosu od 500,00 dinara, tarifni br 2, tačka 9. Odluke o opštinskim adm.  taksama  („Sl. list
opštine Novi Pazar”, br. 7/2006 i „Sl.list Grada Novog Pazara” br.11/2015), kao i naknada za usluge centralne
evidencije objedinjenih procedura u iznosu od 2000,00 din. na osnovu čl. 27.a Odluke o naknadama za
poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (sl. Glasnik RS, br 119/2013,
138/2014, 45/2015 i 106/2015).

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:                 Na
lokacijske uslove može se  podneti prigovor  Gradskom
veću Grada Novog Pazara u roku od 3 dana od dana
prijema istih. Prigovor se podnosi preko Centralnog
informacionog sistema sa pozivom na broj ROP-NPA-
41339-LOC-1/2023. Uz prigovor priložiti dokaz o
uplati republičke administrativne takse u iznosu od
590,00 dinara i dokaz o uplati takse u korist budžeta
Grada Novog Pazara u iznosu od 500,00 dinara i
Naknada za CEOP 500,00din.

 

Obrađivač:

Koničan E.,d.i.a.

 

 

       Rukovodilac odeljenja:

     Crnovršanin Nihat , d.i.g.

 

 

  


